FIGUEIRAD:
CASTELORODRIGO

Cdamara Municipal

Divisdo de Obras, Planeamento, Ambiente e Urbanismo

EDITAL N.° 43
QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
3° TRIMESTRE DE 2020

Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Camara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo,

faz saber que:

Dando cumprimento ao disposto no n.° 2 do artigo 17.° do Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de
agosto, alterado pelo Decretfo-Lei n°152/2017, de 7 de dezembro publicitam-se os resultados
frimestrais obtidos nas andlises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade
de dgua, de acordo com o Plano de Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
(PCQA), aprovado pela Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos, (ERSAR), que se

anexam ao presente Edital.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que véo ser

afixados nos lugares publicos do costume.

Figueira de Castelo Rodrigo, 3 de dezembro de 2020 .

O Presidente da Cdmara,
Assinado de forma
digital por PAULO
JOSE GOMES
LANGROUVA

=7 Dados: 2020.12.04
15:26:26 Z

(Paulo José Gomes Langrouva)
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Parametro Valor Valores obfidos L % N.° Andlises (PCQA) %
Paramétrico N.° Andlises G
(VP) fixado no superiores VP dp VP
DL 152/2017 . . ° Andlises
(unidades) Minimo Maximo Agendadas Realizadas N
Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 10 10 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 10 10 100%
Desinfetante residual (mg/L) -— 0.1 1.5 NotA4 -— -— 10 10 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 o ez 84 0 100% 2 2 100%
Nomero de colénias a 22°C (N/ml)  >S dlferacdo 0 0 3 3 100%
anormal
NGmero de colénias a 37 °C (N/ml) S dlferacdo 0 0 3 3 100%
anormal
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 150 370 0 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 3 3 100%
pH (Unidades pH) 26.5e<9 6.9 7.7 0 100% 3 3 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 18.5NOTA2 0 100% 3 3 100%
Oxidabilidade (mg/L O2) 5 SOIEOI2 <1.9 0 100% 2 2 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Sabor a 25°C (Fator de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0.5 0.5 0 100% 3 3 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <40 190 100% 3 3 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 - 100% 3 3 100%
Arsénio (ug/L As) NOTAT 10 <1 4.4 - = = = =

NOTA 1: Pardmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta (Aguas do Vale do Tejo. S.A.).

NOTA 2: Valor obfido pela entidade gestora em alta (Aguas do Vale do Tejo S.A.).

Valor obtido pela enfidade gestora em alta (Aguas do Vale do Tejo $.A.) na ZA2 Barca d'Alva.

NOTA 4: Par@metro conservativo analisado na ZA3 Milheiro.

Largo Dr. Vilhena n?1 - 6440 -100 Figueira de Castelo Rodrigo

=

s

Telefone: 271 319 000 *Fax: 271 319 012 *E-mail: cm-fcr@cm-fer.pt* Contribuinte n® 505 987449


mailto:cm-fcr@cm-fcr.pt

		2020-12-04T15:26:26+0000
	PAULO JOSÉ GOMES LANGROUVA




