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EDITAL N.° 20

QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
1.° TRIMESTRE DE 2023

Carlos Manvel Martins Condesso, Presidente da Cdmara Municipal de Figueira de Castelo

Rodrigo, faz saber que:

Dando cumprimento ao disposto no n.° 2 do artigo 17.° do Decretfo-Lei n.° 306/2007, de 27 de
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n°152/2017, de 7 de dezembro publicitam-se os resultados
frimestrais obtidos nas andlises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade
de dgua, de acordo com o Plano de Controlo da Qualidade da Agua para Consumo Humano
(PCQA), aprovado pela Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos, (ERSAR), que se

anexam ao presente Edital.

Para constar e devidos efeitos, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que véo ser

afixados nos lugares publicos do costume.

Figueira de Castelo Rodrigo, 12 de junho de 2023.

O Presidente da Cdmara,

CAR LOS MAN U EL Assinado de forma digital por

CARLOS MANUEL MARTINS

MARTINS CONDESSO
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Parametro Parc\xlr?ilgtrrico Valores obtidos N.° Andlises % N.° Andlises (PCQA) %
(VP) fixado no superiores Cumprimento N
s s . - VP do VP o nailises
(unidades) DL 152/2017 Minimo Maximo Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 8 8 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 8 8 100%
Desinfetante residual (mg/L) -—- 0.2 0,8 NotA2 --- --- 8 8 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 49 NOTA 2 80 0 100% 3 3 100%
Amonio (mg/L NHa) 0,5 <0,1 <0,1 0 100% 1 1 100%
Numero de colonias a 22 °C Sem alteracdo 0 0 3 3 100%
(N/mil) anormall
NUmero de colonias a 37 °C Sem alteracado 0 0 . . 3 3 100%
(N/ml) anormal
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 107 42(Q Nota2 0 100% 3 3 100%
Clostr ":ﬁ’/"]"o’;‘:f;’"ge"s 0 0 0 0 100% 3 3 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 <5 0 100% 3 3 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,0 7,5NotA 2 0 100% 3 3 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 4QNora 2 0 100% 3 3 100%
Oxidabilidade (mg/L O2) 5 <0,9 <0,9 0 100% 3 3 100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluigao) 3 <] <] 0 100% 3 3 100%
Sabor a 25°C (Fator de diluigao) 3 <] <] 0 100% 3 3 100%
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Turvagao (NTU)

Ferro (ug/L Fe)
Enterococos (N/100 mL)
Benzo(a)pireno (ug/L)
Cdlcio (mg/L Ca)
Cobre (mg/L Cu)
Chumbo (pg/L P)
Crémio (ug/L Cr)
Dureza total (mg/L CaCO3)
Nitritos (mg/L NO2)
Magnésio (mg/L Mg)
Niguel (mg/L Ni)

HAP Total (ug/L)
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)
Benzo(k)fluoranteno (pg/L)
Benzo(ghi)perileno (ug/L)
Indeno(1.2.3-cd)pireno(ug/L)
THM Total (ug/L)
Cloroférmio (ug/L)
Bromoférmio (pg/L)
Dibromoclorometano (ug/L)
Bromodiclorometano (ug/L)
Arsénio (ug/L As)norat
1.2 - dicloroetano (ug/L) Nora1
Antimoénio (ug/L Sb) norat
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4 <0,5 0,63 NorA2 0
200 <40 <40 0
0 0 0 0
0,01 <0,003  <0,003 0
-— 22 22 —
2 <0,01 <0,01 0
10 <3 <3 0
50 <5,0 <5.0 0
=== 56 56 ===
0.5 <0,04 <0,04 0
mee <0,2 <0.2 -
20 <5 <5 0
0.1 <0,02 <0,02 0
=== <0,02 <0,02 -
--- <0,02 <0,02 -
- <0,02 <0,02 -
mee <0,02 <0,02 -
100 40,5 40,5 0
=== 37,6 37,6 ===
--- <0,20 <0,20 -—
mee <0,10 <0,10 -
— <0,10 <0,10 -—-
10 <1,0 <1,0 ---
3.0 <0,75 <0,75 ---
5 <] <] ---
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Atividade alfa total (referida a

Am) (Bq/L) o 0.1 <0,04 <0,04 - —

Benzeno (ug/L) Notat 1,0 <0,2 <0,2 —
Boro (mg/L B) nota1 1,0 <0,01 <0,01 — —
Bromatos (ug/L BrO3) noras 10 <3 <3 — —

Cdadmio (ug/L Cd) rorar 5,0 <0,4 <0,4
Cianetos (ug/L CN) norat 50 <5 <5 - —
Cloretos (mg/L CI) norat 250 12 12 -—- —
Dose Indlca’rlv::)l?’ral (mSv/ano) 0.1 <01 <01 . .
Fluoretos (mg/L F) nota1 1,5 <0,4 <0,4 — —
Mercurio (ug/L Hg) Norat 1 <0,01 <0,01 - -
Nitratos (mg/L NO3) Norat 50 <4 <4 — —
Selénio (ug/L Se) norat 10 <] <1 — -
Sédio (mg/L Na) norar 200 6,8 6,8 — -
Sulfatos (mg/L SO4)nora1 250 <10 <10 — —

Soma Tricloroetileno e

Tetracloroetileno (ug/L) noras 10 <0.30 <0.30 o -
Tricloroetileno (pg/L)norat " <0,2 <0,2 — —
Tetracloroetileno(pg/L)nota1 - <0,1 <0,1 — —

NOTA 1: Parametro conservativo analisado pela entidade gestora em alta (Aguas do Vale do Tejo. S.A.).
NOTA 2: Valor obtido pela entidade gestora em alta (Aguas do Vale do Tejo S.A.).
Parametro conservativo analisado na ZA2 Barca d’'Alva.

NOTA 4: Parametro conservativo analisado na ZA3 Milheiro.

Largo Dr. Vilhena n?1 - 6440 -100 Figueira de Castelo Rodrigo E

Telefone: 271 319 000 *Fax: 271 319 012 *E-mail: cm-fcr@cm-fer.pt* Contribuinte n2 505 987449



mailto:cm-fcr@cm-fcr.pt

		2023-06-13T11:06:28+0100
	CARLOS MANUEL MARTINS CONDESSO




